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небезпечних і шкідливих виробничих факторів; взаємини в колективі; 
стабільність соціального стану. 
Нарешті, зазначимо, що  надійність людини – це здатність вико-
нувати роботу відповідно до встановленої мети протягом заданого ін-
тервалу часу. Під помилкою людини при цьому розуміється невико-
нання поставленого завдання або виконання забороненої дії. Помилки 
розподіляються на дві великі групи: неправильні дії, спрямовані на 
правильну мету; правильні дії, спрямовані на невірну мету. 
Таким чином, під вірною метою в СЛМ розуміється забезпечення 
функціонування системи, збереження життя й здоров’я людей, запобі-
гання збитку майну й навколишньому середовищу. Тобто, при аналізі 
правильних дій людини необхідно враховувати й внутрішній світ, сві-
домість людини-оператора, щоб виявити мету, яку він намагався дося-
гти в тій чи іншій ситуації.  
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КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК 
 
Рассмотрен комплекс вопросов, связанных с проблемой борьбы с шумом компрес-
сорных установок. Приведены требования по ограничению шума данных  установок 
(санитарные и технические нормы). Основное внимание уделено вопросам борьбы с 
шумом стационарных компрессорных установок. Изложены методы расчета требуемого 
снижения шума.  
 
Розглянуто комплекс питань, пов'язаних з проблемою боротьби з шумом компре-
сорних установок. Наведено вимоги щодо обмеження шуму даних установок (санітарні 
та технічні норми). Основну увагу приділено питанням боротьби з шумом стаціонарних 
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компресорних установок. Викладено методи розрахунку необхідного зниження шуму.  
 
The article deals with complex issues related to the problem of noise control compressor 
systems. Are the requirements to limit the noise data systems (sanitary and technical stan-
dards). The main attention is paid to noise control of stationary compressors. Methods of calcu-
lating the required noise reduction.  
 
Ключевые слова: шум, стационарные компрессорные установки, уровни звукового 
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Значительное число промышленных предприятий оборудовано 
компрессорными установками различных типов. Все более широкое 
использование сжатого воздуха в технологических процессах, приме-
нение разнообразных средств пневмоавтоматики приводит к сооруже-
нию на предприятиях новых и модернизации старых компрессорных 
станций с целью увеличения их производительности. 
Стационарные компрессорные установки являются источниками 
интенсивного шума как в машинных залах компрессорных станций, 
так и на окружающей их территории.  
В применении стационарных компрессоров общего назначения, 
составляющих основную часть производства компрессоров, намечает-
ся тенденция к установке автономных агрегатов на рабочих местах, в 
связи с чем глушение их шума становится еще более важным. 
Рост механизации ремонтных и строительных работ привел к зна-
чительному увеличению числа вспомогательных агрегатов. Большая 
часть этих агрегатов приводится в действие сжатым воздухом, кото-
рый вырабатывается передвижными компрессорными станциями. Это 
наиболее шумные машины, используемые при строительных и ре-
монтных работах.  
Для всего компрессоростроения в целом проблема снижения шу-
ма становится все более важной ввиду увеличения мощности и числа 
оборотов компрессоров, а также роста парка машин.  
Применительно к компрессорным установкам, как и к другим 
машинам, необходимо рассматривать два вида нормирования шума: 
ограничение шумового воздействия на человека (санитарные или ги-
гиенические нормы) и ограничение шумовых характеристик самих 
машин (технические нормы шума машин). 
Ограничение шумового воздействия на человека имеет два аспек-
та: внутренний (защита от шума персонала, непосредственно обслужи-
вающего компрессорные установки) и внешний (защита от шума рабо-
тающих в других производственных зданиях или помещениях с нор-
мируемыми уровнями шума). 
Санитарные нормы шума устанавливаются исходя из степени его 
воздействия на организм человека.  Поэтому они  зависят как  от физи- 
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ческих параметров шума, так и от характера и условий труда. 
Технические нормы шума машин по своей направленности тесно 
связаны с санитарными, так как основной целью ограничения шумо-
вых характеристик машин является обеспечение условий труда, при 
которых воздействующий на обслуживающий персонал шум не пре-
вышает допустимых значений.  
Шум в помещении компрессорных станций может достигать ве-
личин, значительно превышающих санитарные нормы, поэтому необ-
ходимо принимать меры по защите обслуживающего персонала. 
При проектировании компрессорные станции следует размещать 
вдали от жилых помещений, общественных зданий, лабораторно-
конструкторских корпусов, здравпунктов, административных и других 
тихих помещений или принимать соответствующие меры по сниже-
нию шума.  
Все рабочие места, а также приборы управления и контроля на 
компрессорных станциях, оборудованных турбокомпрессорами, необ-
ходимо располагать в отдельных помещениях с достаточной звукоизо-
ляцией, т.е. в кабинах наблюдения или дистанционного управления. 
Размещение в компрессорных залах рабочих мест вспомогательного 
персонала не допускается. 
Смотровые окна в стене пультовой должны иметь двойное остек-
ление при толщине стекол не менее 4 мм и возможно большем зазоре 
между ними. Двери между помещениями машинного зала, пультовой и 
другими помещениями с нормируемым уровнем шума, а также ворота 
должны обладать повышенной звукоизоляцией. Площадь оконных 
проемов и фонарей минимальна. 
Основными источниками шума на компрессорных станциях явля-
ются всасывающий тракт и выхлопной тракт. В местах выхода в атмо-
сферу всасывающих и выхлопных воздуховодов необходимо устанав-
ливать глушители шума.  
Ожидаемые уровни звукового давления  Li (в дБ) в расчетных 
точках на территории компрессорной станции определяют по формуле  
 
Li =  LPi  – 20 lg ri  + 10 lg (Фi / 4π) – ( a irβ / 1000),                (1) 
где LPi  – уровень звуковой мощности рассматриваемого источника 
шума, дБ; i – номер источника шума; Фi – фактор направленности ис-
точника шума, безразмерный. Для выходных отверстий газодинамиче-
ских установок принимают  Фi  = 2; ir  – расстояние от источника шума 
до расчетной точки, м; aβ  – затухание звука в атмосфере, дБ/км, при-
нимаемое по табл.1. 
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Таблица 1 – Затухание звука в атмосфере 
 
Частота, Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
aβ , дБ/км 0 0,7 1,5 3 6 12 24 48 
 
При расстоянии ir  ≤ 50 м затухание в атмосфере не учитывается. 
Рассчитать звуковую мощность LPобщ поршневых компрессоров 
(без учета потерь в воздуховодах) можно по эмпирической формуле, 
предложенной С.П.Алексеевым 
 LPобщ = 90 lg (n / 60) + 10 lg N + 10 lg z,                   (2) 
где n – скорость вращения вала, об./мин.; N – мощность на валу, кВт;         
z – количество цилиндров. 
Для получения частотной характеристики уровня излучаемой 
компрессором звуковой мощности к полученной по формуле величине 
надо прибавить значение поправок, приведенных в табл.2. 
 
Таблица 2 – Значения поправок для расчета частотной характеристики  
уровня звуковой мощности 
 
Частота, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Значение поправки, дБ 0 -7 -8 -13 -15 -20 -25 
 
Требуемое снижение уровней звукового давления ∆LТр (в дБ) в 
расчетной точке от одного источника шума определяют как разность 
ожидаемого уровня звукового давления в расчетной точке до осущест-
вления мероприятий по снижению шума L и допустимого уровня по 
санитарным нормам Lдоп [1]: 
                                              ∆LТр = L – Lдоп .                                           (3) 
Если в расчетную точку одновременно попадает шум от несколь-
ких источников, то рассчитывают уровни звукового давления от каж-
дого источника в отдельности. 
Для одинаковых источников или разных, равноценных по слож-
ности заглушения, требуемое снижение уровней звукового давления 
iTpL∆  (в дБ) в расчетной точке определяют по формуле [1] 
                               
iTpL∆ = Li – Lдоп + 10 lg n,                                       (4) 
где Li – ожидаемый октавный уровень звукового давления, создавае-
мого рассматриваемым источником шума в расчетной точке, дБ; Lдоп – 
допустимый уровень звукового давления в расчетной точке, дБ; n  – 
общее число принимаемых в расчет источников шума.  
Если в помещении или на территории несколько источников шу-
ма, заглушение которых по сравнению с другими источниками связано 
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с большими техническими трудностями, требуемое снижение уровней 
звукового давления в расчетной точке рассчитывают по формулам:  
для каждого труднозаглушаемого источника 
                               
iTpL∆  = Li – Lдоп + 10 lg n1,                                  (5) 
где n1 – общее количество труднозаглушаемых источников;  
для каждого из остальных источников 
       
iTpL∆ = Li – Lдоп + 10 lg (n - n1) + 5,                                 (6) 
где n – общее количество принимаемых в расчет источников шума.  
В общем количестве n не учитывают те источники шума, которые 
создают в расчетной точке уровни звукового давления ниже допусти-
мых Lдоп на величину ∆L0 в каждой октавной полосе, т.е. для которых 
выполняется соотношение  
Lдоп – Li  ≥  ∆L0.                                            (7) 
При этом величина ∆L0 зависит от количества источников m                 
(∆L0 = 10 lg m  +  5 дБ).                          (8)
В замкнутых помещениях с шумным оборудованием вычисляют 
требуемое снижение шума при одновременной работе всех источни-
ков: 
                     
общTpL∆  = Lобщ – Lдоп,                                       (8) 
где Lобщ – октавный уровень звукового давления в расчетной точке от 
всех источников шума, дБ. 
Если необходимо определить шумовую характеристику оборудо-
вания, при которой не потребуются строительно-акустические меро-
приятия по шумоглушению, то следует провести акустический расчет, 
положив  
iTpL∆ = 0, и найти соответствующие значения LPi во всех 
октавных полосах. Если фактическая величина уровня звуковой мощ-
ности источника ни в одной октавной полосе не превышает полу-
ченного значения, то мероприятия по шумоглушению не нужны. 
Анализ состояния работ в области разработки и внедрения меро-
приятий по предупреждению и снижению шума компрессорных уста-
новок показывает, что в последнее время наметилась тенденция пере-
хода от реализации отдельных мероприятий по борьбе с шумом к раз-
работке комплексных и организационных решений, основанных на 
результатах научных исследований и конструкторских разработок.  
Для снижения уровня шума и вибрации на предприятиях необхо-
димо в первую очередь: 
 изучить источники шума и разработать мероприятия борьбы с шу-
мом непосредственно в источнике его возникновения; 
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 разработать технические нормы шума машин и оборудования с 
учетом последних достижений науки и техники в нашей стране и за 
рубежом; 
 осуществить постоянный контроль продукции машиностроитель-
ных предприятий по шумности; 
 совершенствовать строительно-акустические методы борьбы с шу-
мом; 
 изучить действие шума на человека с целью уточнения действую-
щих нормативов; 
 разработать нормы импульсных, прерывистых шумов, а также ком-
бинированного действия шума; 
 уменьшить интенсивность вибраций деталей агрегатов, излучаю-
щих значительный шум, путем их облицовки; 
 в конструкциях машин предусматривать широкое применение де-
талей из материалов, способствующих снижению шумообразова-
ния; 
 улучшить условия обтекания деталей агрегата воздушными и газо-
выми струями; 
 трубопроводы изготавливать из эластичных материалов без резких 
переходов диаметров и поворотов; на шумящие выходные отвер-
стия устанавливать глушители. 
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